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Kierownik Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej

w Mlodzieszynie

96-512 Mlodzieszyn, ul. Wspolna 42

Dotyczy: Oceny obszarowej jakosci wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy
Miodzieszyn

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Panstwowej
Inspekcji  Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (DzU. z 2021 r. poz. 195) oraz
§ 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydal ocene obszarowg jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Mlodzieszyn za okres od dnia
1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1. Wykaz wodociagow:

Na terenie gminy Milodzieszyn, woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
dostarczana jest z 2 wodociggdw publicznych t. j.:

e Stacja Uzdatniania Wody w Mlodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Mlodzieszyn,

e Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Mlodzieszyn.

Jednostka odpowiedzialng za dostarczanie wody dobrej jakosci jest Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Mlodzieszynie, ul. Wspdlna 42, 96-512 Mlodzieszyn.

Wodociagi oparte sg na ujgciach glebinowych - wod podziemnych. Uzdatnianie wody
odbywa si¢ poprzez filtracje, napowietrzanie, odzelazianie, odmanganianie oraz okresowa
dezynfekcje.

2. Informacje dotyczace produkcji wody:

Lp. | Nazwa wodociggu Produkcja | Liczba  ludnosci | Koicowa roczna
w m’/d zaopatrywanej ocena jakosci
w wode wody
1. | SUW Mlodzieszyn, 428,10 2700 przydatna
ul. Parkowa 7A
2. | SUW Nowe Mistrzewice 427,53 2800 przydatna
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3. Jakos¢ wody:

Do oceny jakosci wody wykorzystano sprawozdania z badan prébek wody pobrane; 1 badanej
w ciagu calego roku przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng oraz z badan prowadzonych
w ramach kontroli wewnetrznej wykonanych przez zarzadcg wodociagéw z punktow
zgodnosci ustalonych przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w porozumieniu
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych
na sieci wodociggowej t j.:

e SUW Milodzieszyn , ul. Parkowa 7A - kran w pomieszczeniu hydroforni,

e Szkola Podstawowa w Mlodzieszynie, ul. Wspdlna 13a - kran w pomieszczeniu lazienki,

e SUW Nowe Mistrzewice — kran w pomieszczeniu hydroforni,

e Oczyszezalnia Sciekéw w Mlodzieszynie, ul. Wspdlna 42- kran w pomieszczeniu socjalnym.

Jako§¢ wody pochodzacej z wodociagéw publicznych zaopatrujgcych w wodg przeznaczong
do spozycia mieszkaicow gminy Sochaczew, w badanym zakresie odpowiadata wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Reakcje niepozgdane zwiazane ze spozyciem wody.

W 2020 roku nie odnotowano zgloszen mieszkancow gminy dotyczacych reakcji
niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody. Nie prowadzono postepowania
administracyjnego w stosunku do zarzadcy wodociggu.

5. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodzaca z wodociggéw publicznych na terenie gminy Mlodzieszyn byla bezpieczna
dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizméw chorobotwérczych 1 pasozytow
w liczbie stanowiacej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, a takze od wszelkich
substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
nie wskazujac agresywnych whasciwosci korozyjnych i spetniata podstawowe wymagania
mikrobiologiczne i chemiczne okre$lone w zalacznikach do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia.
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Otrzymuje:
1. Wojt Gminy Mlodzieszyn

96-512 Mlodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
2. ala



