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Kierownik Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej

w Mlodzieszynie :

96-512 Mlodzieszyn, ul. Wspélna 42

"Doiy'ezy.- Oceny obszarowej jakosci wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy
Mitodzieszyn

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy
- z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Pafistwowej
v .Inspekcp Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) oraz
.§ 23 rozporza,dzema Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
' przeznaczonej do spozycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydal oceng obszarowa jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Mlodzieszyn za okres od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

1. Wykaz wodociggéw:

Na tereme grnlny Mlodzwszyn woda przeznaczona do spozycia przez ludzi dostarczana
jest z 2 wodociagéw publicznych t. j.:

e Stacja Uzdatniania Wody w Mlodzieszynie, ul. Parkowa 7A, 96-512 Miodzieszyn,

¢ Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach, 96-512 Mlodzieszyn.

Jednostka odpowiedzialng za dostarczanie wody dobrej jakosci jest Gminny Zaktad Gospodarki
‘Komunalnej w Mlodzieszynie, ul. Wspélna 42, 96-512 Mtodzieszyn. ‘

‘Wodociggi oparte sg na ujgciach glebinowych - wod podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa
si¢ poprzez filtracjg, napowietrzanie, odzelazianie, odmanganianie oraz okresowa dezynfekcje.

2. Informacje dotyczace produkeji wody:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
wwwigov.pliweb/psse-sochaczew

' PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOCHACZEWIE

» ul. Romualda Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

Lp. | Nazwa wodociagu Produkecja | Liczba  ludnosci | Koficowa roczna |
wm3/d zaopatrywanej ocena jakosci
w wode wody
1. | SUW Miodzieszyn, 440,27 2700 przydatna
ul. Parkowa 7A
2. | SUW Nowe Mistrzewice 337,52 2800 przydatna




3. Jako$¢ wody:

Do oceny jako$ci wody wykorzystano sprawozdania z badan prébek wody pobranej i badanej
w ciggu catego roku przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng oraz z badan prowadzonych
w ramach kontroli wewnetrznej wykonanych przez zarzadce wodociag6éw z punktéw zgodnoscei
ustalonych  przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ~w . - porozumieniu
z Panstwowym Pow1atowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokahzowanych na
sieci wodociggowej tj.:

e SUW Mlodzieszyn , ul. Parkowa 7A - kran w. pomieszczeniu hydroforni,

o Szkola Podstawowa w Miodzieszynie, ul. Wspdlna 13a - kran w pomieszczeniu tazienki,

o SUW Nowe Mistrzewice — kran w pomieszczeniu hydroforni,

e Oczyszczalnia Sciekéw w Mtodzieszynie, ul. Wspblna 42- kran w pomieszczeniu socjalnym.

Jako$¢ wody pochodzacej z wodociaggdw publicznych zaopatrujacych w wode przeznaczonq do

spozycia mieszkaricéw gminy Mlodzieszyn, w badanym zakresie odpowiadata wymagamom
okre$lonym w rozporzqdzenlu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Reakcje niepozadane zwiazane ze spozyciem wody.

W 2021 roku nie odnotowano zgloszeh mieszkancéw gminy dotyczacych reakcji
niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody. Nie prowadzono postgpowania
administracyjnego w stosunku do zarzqdcy wodociagu.

5. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodzaca z wodociggéw publicznych na terenie gminy Mlodzieszyn byla bezpieczna
dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytdéw
w liczbie stanowiace] potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego a takze od wszelkich
substancp w stezeniach stanowiacych potencjalne zagrozeme dla zdrowia ludzklego
nie wskazujqc agresywnych wiasciwosci korozyjnych i speiala podstawowe wymagania
mlkroblologlczne i chemiczne okreslone w za}a,cznlkach do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia.
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Otrzymuje:
1. Wo6jt Gminy Mlodzieszyn
96-512 Mlodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
2. aa



